INSTALACJA C.O. i GAZ ul. Zakonnic 3m 4 R OMSKIE ZIRNHAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Wykonanie instalacji C.0.i CW na opat gazowy ul. Zakonnic 3/4 w Brzegu
1|KNR 2-05  [Kominy stalowe o $r. do 600 mm t
0206-01 przewod wentylacyjny fi 150 /200 dwuptaszczowy
ANALOGIA |przewod powietrzno - spalinowy fi 80*125
1 t 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2-  |Piec gazowy wody przeplywowe;] kpl.
15 0315-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wa- |szt.
0333-02 piennej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegief o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
0333-03 wapiennej
szt. 2,000
RAZEM 2,000
5|KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
0323-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6|KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
0323-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR-W 4- |Wycigcie otworow na piece w $cianach deskowanych dwustronnie m2
01 0428-02
przejscie przez strop i dach
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR-W 4-  |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy (kot- |m2
01 0519-05 |nierze) elementéw metalowych
obrobienie komindw ponad dachem
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR 2-15  [Kurki gazowe przelotowe o $r. 20-25 mm szt
0310-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10[KNR 2-15  |Kurki gazowe przelotowe o $r. 20-25 mm filtr gazowy szt.
0310-02
i szt. 1,000
RAZEM 1,000
111KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach gwintowanych $r. nom. 25 szt.
0408-03 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 2-15  |Zawdr skosny lub zawér grzejnikowy o ér. nom. do 15 mm szt.
0415-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR 2-15  |Zawdr skoény lub zawér grzejnikowy o ér. nom. do 15 mm powrdtach szt.
0415-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14|KNR 2-15  |Zawor odpowietrzajacy o $r. 6 mm szt.
0415-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
15|KNR-W 2- | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugo$ci do 1600 [szt.
15 0418-07 |mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16|KNR-W 2-  |Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 800 mm szt.
15 0425-01
tazienka
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNRINS-  |Rury przylgczne o $r. zew. 15 mm do grzejnika c.o. plytowego, konwekto- [kpl.
’ TAL 0305- |rowego lub cztonowego na $cianach
101
L 5 kpl. 5,000
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RAZEM 5,000

18|KNRINS-  |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r. zew. 22 mm (gr. $cianki 1.0 mm) |m
TAL 0301- |na $cianach (lutowanie miekkie)
05
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000

19|KNR INS-  |Rurociagi ¢.0. miedziane lutowane o $r. zew. 15 mm (gr. scianki 1.0 mm) |m
TAL 0301- |na $cianach (lutowanie miekkie)
03
14*2 m 28,000
RAZEM 28,000

20|KNRINS-  [Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r. zew. 18 mm (gr. $cianki 1.0 mm) |[m
TAL 0301- [na $cianach (lutowanie miekkie)

04
6 m 6,000
' RAZEM 6,000
21|KNR INS-  [Plukanie instalacji c.o. m
TAL 0307-
01
38 : m 38,000
RAZEM 38,000
22|KNRINS-  |Proéba szczelno$ci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych urzadz
TAL 0307-
02
5 urzadz 5,000
RAZEM 5,000

23|KNRINS-  |Rury przytaczne o $r. zew. 15 mm do grzejnika c.o. plytowego, konwekto- |kpl.
TAL 0305- |rowego lub cztonowego na $cianach

01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
24|Kalkulacja |OPINIA KOMINIARSKA kpl.
wilasna
komin spalinowy + wentylacyjny
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
25|KALKULA- |SERWISOWANIE PIECA kpl.
CJA ZA-
KLADOWA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|Kalkulacja |Programator do pieca gazowego kpl
wlasna
1 kp! 1,000
RAZEM 1,000

27|KNR-W 2-  |Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowanych |[m
15 0305-06 |o $r.zewn. 28 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500

28|KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowanych |m
15 0305-03 |o $r.zewn. 15 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
4,90 m 4,900
RAZEM 4,900

29|KNR-W 2-  |Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowanych |m
15 0305-04 |o $r.zewn. 18 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
2.0 m 2,000
RAZEM 2,000

30|KNR-W 2-  |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o polgczeniach lutowanych, |m
150113-03 |na scianach w budynkach mieszkalnych
ciepta woda fi 20

7,50 m 7,500
RAZEM 7,500

3

-

KNR-W 2-  |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach miedzianych do zawordw |szt.
15 0117-01 |czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. nominalnej 15 mm

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

32|KNR-W 2-  |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza [kpl.
15 0308-02 |o $rednicy przylgcza 25 mm na $cianach
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

33|KNR 4-02  |Demontaz elementéw urzadzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o [szt.
0144-01 poj. 100-300 dm3

o
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34 Wykonanie projektu technicznego wraz z uchwatg wspéinoty szt.
szt. 1,000
RAZEM 1,000

35|KNR-W 4-  |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie |m
01 0337-01 |wapiennej

pod cieptg wode
6 m 6,000
RAZEM 6,000

36|KNR-W 4-  |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami insta- |m
01 0328-01 |lacyjnymi w $cianach z cegiet

6 m 6,000
RAZEM 6,000
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