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Brzeg, dnia 02-05-2018r

st Inwentaryzacja kominow
“. o Opis podigezen urzadzen
grzewczych i wentylacyjnych
w budynku ul. Jana Pawla II 25 w Brzegu

Pion mieszkan: 1, 2,3 oraz4
Nr kondygnacji: parter, | pigtro, Il pigtro,

Dach ptaski kryty papg

uszkodzone kominy ponad dachem

Gdrne wyloty przewodéw kominowych

Wysokosé kominéw na dachu ok. 1,20m

Przekrdj przewodéw kominowych ok. 14cm x 21 cm
Miedzy przewodami kominowymi wystepujq nieszczelnosci
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Przewod nr 1 — wolny

Przewéd nr 2 — wolny

Przewdd nr 3— wolny

Przewéd nr 4— Podlaczony przeptywowy gazowy podgrzewacz wody w tazience m-1 (parter)
Przewéd nr 5— Podtaczony kociol c.o na paliwo stale w mieszkaniu nr 2 (I pigtro)

Przew6d nr 6— Podlaczony kociot c.o na paliwo state w mieszkaniu nr 4 (II pigtro)
Przewé6d nr 7— Podltaczona kratka wentylacyjna w pom gosp z mieszkania nr 2 ( I pigtro)
Przewéd nr 8— Podtaczony kociot c.o na paliwo state w mieszkaniu nr 1 ( parter )

Przewéd nr 9— Podlaczona kratka wentylacyjna w fazience z mieszkania nr 1 ( parter )
Przewéd nr 10-Podtaczona kratka wentylacyjna w kuchni z mieszkania nr 4 (II pigtro)

" Przewo6d nr 11-Podtagczona kratka wentylacyjna w kuchni z mieszkania nr 3 ( I pigtro)
Przew6d nr 12-Podiaczony przeptywowy gazowy podgrzewacz wody w tazience m- 2 (I pigtro)
Przewéd nr 13— Podigczona kratka wentylacyjna w kuchni z mieszkania nr 2 ( I pigtro)
Przew6d nr 14— Podlaczony kociot c.o na paliwo state w mieszkaniu nr 3 ( I pigtro)

Przew6d nr 15— Podlaczona kratka wentylacyjna w tazience z mieszkania nr 3 (I pigtro)
Przew6d nr 16— Podlaczona kratka wentylacyjna w lazience z mieszkania nr 4 (II pigtro)
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Przewdd wentylacyjny

Przewdd dymowy (piece kaflowe)
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Legenda
Przewod wolny fawaryjny/
Przewod wentylacyjny
Przewéd spalinowy
Przewod dymowy {piece kaflowe)

Przewod koks-wegiel (etaz C.0.)
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