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Pawliszyn K. & G

45213 Lubsza, ul. Brzeske 11z 1 taczen ur i
1013 Lubsza, Ul Brzesie Opis podtaczen urzadzen

NIP 747-16-68-652 grzewczych 1 wentylacyjnych
w budynku ul Ks Jerzego II Piasta 5

Nr mieszkan: 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10 oraz11

Nr kondygnaciji: parter, | pietro, Il pietro, Il pietro oraz IV pietro
Dach ptaski drewniany kryty papq
Uszkodzone kominy ponad dachem
Miedzy przewodami wystepujq nieszczelnosci
Uszkodzone kominy na strychu- nalety skué stary tynk narzucié¢ nowy oraz pobieli¢ kominy
Brak wkladéw kwasoodpornych w przewodach spalinowych t mieszkari nr 1,2,3,6,7 oraz 9
Przekrdj preewodéw kominowych — wqski 14x18cm — przewody odchodzq lekko od pionu
Nieprawidiowo wyprowadzone przeplywowe gazowe podgrzewacze wody z mieszkari nr 4,
Brak sprawdzonego mieszkania nr 1a,
Przewdd wentylacyjny z lazienki oraz przewdd spalinowy dobudowany

wyprowadzony po dach przez swietlik z mieszkania nr la

Miedzy przewodami dymowymi wystepujq nieszczelnosci — przewody nieszczelne Nalezy uszczelnic
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Gr. koml1

Przewdd nr 1 — Przewdd nalezy do klatki Jerzego 3

Przewdd nr 2 — Przewdd nalezy do klatki Jerzego 3

Przewdd nr 3— Przewod nalezy do klatki Jerzego 3

Przewdd nr 4 — Podlqczony kociol c.o gazowy w lazience mieszkanie 5 + wkiad

Przewdd nr 5 — Podlqczona kratka wentylacyjna w lazience mieszkaniu nr 5

Przewdd nr 6 — Podlqczona kratka wentylacyjna w kuchni mieszkaniu nr'5:

Przewod nr 7— Podiqczony kociol c.o na paliwo stale z mieszkania nr 8 .+
razem z piecem kaflowym mieszkanie nr 11 — Nieprawidlowo

Gr. kom Il

Przewdd nr 1 — Przewdd nalezy do klatki Jerzego 5 - wolny
Przewdd nr 2 — Przewdd nalezy do klatki Jerzego 5 - wolny
Przewdd nr 3— Podlqczona kratka wentylacyjna w lazience mieszkaniu nr 1a
Przewdd nr 4 — Przewdd nalezy do klatki Jerzego 3
Przewdd nr 5 — Przewdd nalezy do klatki Jerzego 3
Przewdd nr 6 — Przewdd nalezy do klatki Jerzego 3
Przewdd nr 7— Przewdd nalezy do klatki Jerzego 3
Przewdd nr 8— Przewdd nalezy do klatki Jerzego 3
Przewdd nr 9— Przewdd nalezy do klatki Jerzego 3 i
©oMisiry g m?nia:“'s;%@m ‘
-1- _ ’;:&'ss;;gggg&sgf 0662

Tomaaz Pawliszyn

t



PRI :A““UJ RUMINIAR S 8.0
Fuwliszyn I ¢y 0
Gr._kom II1 £9-31 eafﬁ{fg A ﬁ;éé{k 12
tel. 77 411 86 44
Przewdd nr 1 — Podlqczony piec kaflowy w pokoju mieszkania nr 8§ NP 747-16-68-652
Przewdd nr 2 —Podlqczony piec kaflowy w pokoju mieszkania nr 2 - dwa piece / 4 jeden
Przewod nr 3 — wolny

Gr. Kom 1V

Przewdd nr 1 - Podiqczony piec kaflowy w pokoju mieszkania nr 3,6,9
Przewdd nr 2 - Podlqczony piec kaflowy w pokoju mieszkania nr 9
Przewdd nr 3— Podiqczony piec kaflowy w pokoju mieszkania nr 3,6

Gr. KomV

Przewdd nr 1 -Podlqczony piec kaflowy w pokoju mieszkania nr 3
Przewdd nr 2 -Podlqczony piec kaflowy w pokoju mieszkania nr 9
Przewdd nr 3 - Podlqczony trzon kuchenny w kuchni mieszkania nr 6

Gr. Kom VI

Przewod nr 1 - Przewdd nalezy do klatki Jerzego 7

Przewdd nr 2 - Podlqczony piec kaflowy w pokoju mieszkania nr 7

Przewdd nr 3 -Podiqczony kociol c.o na paliwo state z mieszkania nr 1

Przewdd nr 4 -Podiqczony piec kaflowy w pokoju mieszkania nr 4

Przewdd nr § - wolny

Przewdd nr 6 -Podigczony piec kaflowy w pokoju mieszkania nr 4 + kratka wentylacyjna
z kuchni mieszkanie nr 1 - Nieprawidlowo

Przewdd nr 7 -Przewdd nalezy do klatki Jerzego 7

Przewdd nr 8 -Podiqczony kociol c.o na paliwo stale z mieszkania nr 10
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Opis

Kratka wentylacyjna 14x21 cm w kuchni pochtaniacz elektryczny podlaczony pod kratkg
wentylacyjng — przewdd dymowy od pieca w kuchni mieszkania nr 4, kociol C.O na paliwo
state. Przewody nie szczelne

la

Przewody dobudowane kratka wentylacyjna w lazience

,,zetowki” w mieszkaniu na klatk¢ schodowa. Brak wentylacji w kuchni /2 piece kaflowe
podlaczone do tego samego przewodu — nieprawidlowo / - przewody nieszczelne

Okap kuchenny w kuchni na zewngtrzna §ciane budynku. Brak wentylacji w kuchni / piece /

Brak wentylacji w kuchni, w 1azience »zetowka” 1 przeptywowy gazowy podgrzewacz cieczy

prawidlowo — Zakazu uzytkowania nalezy wylaczy¢ z eksploatacji. / piece /

Kratka wentylacyjna w kuchni okragta Fi 120 — za mata. W lazience 20x20cm oraz kociol
C.O gazowy + wklad. Maly nawiew na drzwiach lazienki, mata kubatufa pomieszczenia?

Okap kuchenny w kuchni na zewngtrzna sciang budynku, brak wentylacji w kuchni i
lazience, przeptywowy gazowy podgrzewacz cieczy. / piece kaflowe tylko jeden sprawdzony
—drugi pokoj zamkniety/ Bardzo Zly stan techniczny trzonu kuchnnego nalezy przebudowa¢
piec — zakaz uzytkowania

Brak wentylacji w mieszkaniu / piec kaflowy nie czynny /

Brak wentylacji w mieszkaniu. W tazience na klatke schodowa. Przeptywowy gazowy
podgrzewacz wody podtaczony na klatkg¢ schodowa nieprawidiowo- ZAKAZ Uzytkowania.
Kociol C.O etazowy na paliwo state w lazience na jednym przewodzie z plecem kaflowym z
mieszkania nr 11- ZAKAZ Uzytkowania

s

Brak wentylacp w kuchni i w tazience piece kaflowe - jeden piec nie zostal przepalony z
powodu nie udostepnienia pokoju

10

Brak wentylacp w mieszkaniu, kociol c.o na paliwo stale w kuchni, przepiywowy gazowy
podgrzewacz cieczy w tazience wyprowadzony na zewnetrzng sciang budynku

11

Brak wentylacji w kuchni / lazience ,,zetdwka” na klatke schodowa, prz'epiywowy gazowy
podgrzewacz wody wyporwadzony rura ocynkowang nie ocieplong Fi 60mm Za mata
$rednica nieprawidtowo.- ZAKAZ Uzytkowania / jeden piec kaflowy/

W lokalach w ktorych zostata zainstalowana szczelna stolarka okienna bez urzgdzen
nawiewnych moze wystepowac zjawisko braku infiltracji powietrza powodUche
nieprawidfowy — okresowo zmlenny cigg kominowy.

W celu uzyskania prawidfowych ciggéw w przewodach kominowych nalezy zapewn/c staty doptyw
powietrza zewnetrznego do mieszkania. / Zgodnie z Dz. U. Nr. 75 z 2002 roku oraz: PN-83 B-03430

wraz ze zmiang Az 3, - montujgc urzadzenia nawiewne.

Otwory wentylacyjne w dolnej cze$ci drzwi tazienki, WC o sumarycznym. przekroju nie
mniejszym niz 0,022m2 dla dopfywu powietrza. / Zgodnie z DzU 75 poz.690 z 2002r. §79.1

Nieprawidtowosci w opisie

Brak wolnych przewodow kominowych na wyznaczenie wentylacji do poszczégolnych

mieszkan naleZy dobudowac zgodnie 7 PN | 4
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Gr. kom 1

Przewdd od 1 do 3 — Przewody nalezq do klatki Jerzego 3
Przewdd nr 4 — Diugos¢ Przewodu - 15m
Przewdd nr 5 — Dlugosé¢ Przewodu - 15m
Przewdd nr 6 — Diugosé¢ Przewodu - 15m
Przewdd nr 7— Diugo$é Przewodu - 18m

Gr. kom 11

Przewdd nr 1 — Diugosé¢ Przewodu - 20m
Przewod nr 2 — Diugosé¢ Przewodu - 20m
Przewdd nr 3— Diugosé Przewodu - 20m
Przewdd od 4 do 9 — Przewody nalezq do klatki Jerzego 3

Gr. kom Il

Przewdd nr 1 — Dlugosé¢ Przewodu - 20m
Przewdd nr 2 —Diugosé¢ Przewodu - 15m
Przewodd nr 3 — Diugosé Przewodu - 2m

Gr. Kom IV

Przewod nr I - Diugos¢ Przewodu - 15m

Przewod nr 2 - Dlugosé Przewodu - 20m

Przewod nr 3— Diugosé Przewodu - 18m
Gr. KomV

Przewod nr 1 -Dlugosé Przewodu - 15m
© Przewdd nr 2 -Diugos¢ Przewodu - 10m
Przewod nr 3 - Dlugosé Przewodu - 17m

Gr. Kom VI

Przewdd nr 1 - Przewdd nalezy do klatki Jerzego 7
Przewdd nr 2 - Dlugosé Przewodu - 20m

Przewdd nr 3 -Dlugos¢ Przewodu - 20m

Przewod nr 4 -Diugos¢ Przewodu - 20m

Przewod nr 5 - Diugosé Przewodu - 20m

Przewdd nr 6 -Diugosé Przewodu - 20m

Przewdd nr 7 -Przewdd nalezy do klatki Jerzego 7
Przewdd nr 8 -Dlugosé¢ Przewodu - 20m
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