ZAKLAD KOMINIARSKI S.C. Mistrz Kominiarski Kazimierz Pawliszyn
49-313 Lubsza ul. Brzeska 11a kom 513 954 118

www.zklpawliszyn.pl e-mail: zklpawliszyn@wp.pl

Brzeg, dnia 02-05-2018r
Inwentaryzacja kominow
oo oo Opis podigczen urzadzen
o grzewezych i wentylacyjnych
w budynku ul. Rybacka 10a w Brzegu

Pion mieszkan: 1,2,3,4,5
Nr kondygnacji: parter, | pietro, II pietro, oraz lll pietro

O Dach ptaski kryty papq
O uszkodzone kominy ponad dachem
Wysokos¢ komindw na dachu ok. 1,50m -wykonaé tawy kominowe na kominach

O  Przekrdj przewoddéw kominowych ok. 14cm x 21 cm oraz okragle fi 130mm
O  Brak sprawdzonego mieszkania nr 2

Gr. kom. 1

Przewéd nr 1 — Podlgczony kociot ¢.o gazowy w kuchni 3 (I pietro)
Przewdd nr 2 — wolny

Przewéd nr 3— Podigczona kratka wentylacyjna w kuchni mieszkanie nr 3 (I pietro)
Przewéd nr4- wolny

Gr. kom. IT

Przewé6d nr 1 — Podtaczony przeptywowy gazowy podgrzewaé wody w lazience
mieszkanie nr 5 (I pietro )

Przewéd nr 2 — Podlgczony przeptywowy gazowy podgrzewaé wody w lazience
mieszkanie nr 4 ( I pietro )

Przewéd nr 3—  wolny

Gr. kom. I1T

Przewéd nr 1 — wolny
Przewdd nr 2 — wolny
Przewéd nr 3 — Podtgczona kratka wentylacyjna w kuchni mieszkanie nr 5 ( 11 pigtro)

W przewodzie zrobione gniazdo
Przewéd nr 4 — Podtgczona kratka wentylacyjna w kuchni mieszkanie nr 4 ( I pictro)
Przewéd nr 5 — Podlgczona kratka wentylacyjna w tazience mieszkanie nr 1 ( parter)
Przewéd nr 6 — Podtgczony kociot ¢.0 na paliwo state w kuchni mieszkanie nr 4 ( I pietro)
Przewdd nr 7 — Podiaczony kociot c.o gazowy w kuchni mieszkanie nr 5 ( II pietro)
Przewéd nr 8 — Podigczony kociot ¢.0 na paliwo state w pom gosp mieszkanie nr 4 ( I pietro)
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Inwentaryzacja kominiarska
opis pocltaczen urzaclzen
grzewczych i wentylacyjnych
w budynku przy Ul Rybacka 10a
Nrmieszkar : 1,2,3,40raz &
Nr kondygnacji: parter, | pigtro oraz

Brak sprawdzonego mieszkania nr 2

Il pigtro
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Legenda

Przewdd wolny fawaryny/

Przewdd wentylacyjny

Przewod spalinowy

Przewdd dymowy (piece kaflowe)
Przewdd koks.wegiel (etaz C,0,)

Odpowietrzenie kanalizaeji

Boczny obustroniy wylot preewodu
kominoweso

Goérny wylot przewodu keminowego
WKLAD KWASOOQDPORHY

PG przeplywowy gazowy podgrzewacz wotly

4 Nr mieszkania
(Z>  Nr kondygnacji

&K Pomieszczenie Aazienka, kuchnia/

Wiaz dachowy
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Inwentaryzacja kominiarska
opis podtaczen urzadzen
grzewczych i wentylacyjnych
w budynku przy Ul Rybacka 10a
- dlugosci przewodow
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Legenda

Przewéd wolny jawaryjny/

Przewdd wentylacyjny

Przewdd spalinowy

Przewdd dymowy (piece kaflowe)

Przewdd koks-wegiel {etaz C.0.)

Qdpowietrzenie kanalizacji

Boczny obustronny wylot przewodu
kominowegjo
Gorny wylot przewodu kominowego
WKLAD KWASQODPORHY

przeplywowy gazowy podgrzewacz wocly

Nr mieszkania
<X} Nr kondygnacji
£, Pomieszczenie Aazienka, kuchnia/

Whaz dachowy
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